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REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES

- BANDEJA PORTACABLES PERFORADA ELECE CON TROQUEL DE 3/4'.-
- SOBRE BANDEJA CABLE SINTENAX, BAJO CANO CABLE ANTILLAMA -

- ENTRE CAJA'Y CAJA MAXIMO 2 CURVAS .-

- CANOS DE 3/4" MOP ESMERALDA ETIQUETA ROJA.

- CAJAS PARA TM LINEA EUROPA LUCA SYSTEM-STECK CON PUERTA, SERIE IP 40, 8 MODULOS.
- CANAL Y ACCESORIOS LINEA EUROPA EMK 691 CON ACESORIOS ORIGINALES, IDEM TOMAS Y TECLAS.
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- INTERRUPTORES TM Y DIFERENCIALES G. ELECTRIC, SIEMENS O TUBIO.
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b3 : h10~3m:1 - SE DEBERA PRESENTAR A LA D.G.O.P. TABLERO CON MUESTRA DE MATERIALES.-
V.am h
_ J - LA BANDEJA A UTILIZAR PARA ILUMINACION ES LA MISMA EMPLEADA PARA
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